
Del 1: Underlag 13mm Gips+väv G135, Millatex allgrund, Millatex 20 samt     

 ommålningar med tot.435 g/m2.

 Resultat: Kurvan bryter igenom gränskurvan 1 och 2  
d.v.s. ytskiktet 

 uppfyller inte Boverkets brandkrav, Ytskikt klass 1 och 2



Del 2 ; Fibrite Airless G applicerat 1,5 kg/m2 på befintligt ytskikt enl. 

 Rapport Del 1. på totalt 830g Millatex 20 inkl glasfiberväv G135
Resultat: Kurvorna visat att de 3 försök som redovisats med marginal 

 klarar Boverkets krav på Ytskikt klass 1

Del 2 : Fibrite Airless applicerat 1,5 kg/m2 på befintligt ytskikt enl. 

 Rapport Del 1. på totalt 830g Millatex 20 inkl glasfiberväv G135
Resultat: Kurvorna visar att Airless vid de tre försök som gjorts med 

      marginal klarar att återskapa Ytskikt klass 1 


